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Torunskie Wodociagi Sp. z 0. o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Torui

OCENA
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Toruniu
w I pétroczu 2021 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcii
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ), w zwiazku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) oraz §
20ust. 113 pkt 1,2,3,4,6,718, § 21 ust. 1 pkt 11 § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.
2294), na podstawie wynikéw badan probek wody, pobranych i zbadanych w I pdlroczu 2021 r. przez
Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Toruniu z nastgpujacych punktéw monitoringowych:

nr 0463PPPPW0098 - Lubicz Dolny, ul. Dworcowa 1 b, SUW - budynek K-14, woda uzdatniona,
nr 0463PPPPWO0108 - Torun, ul. Ceramiczna 6, PGE Torun S.A.,

nr 0463PPPPW0247 - Mala Nieszawka, ul. Wodociggowa 17, SUW, woda uzdatniona,

nr 0463PPPPW0454 - Torun, ul. Chopina 12/8, Wydz. Mat. i Inf. UMK

nr 0463PPPPW0099 - Torun, ul. Konstytucji 3-go Maja 19, Przychodnia Lekarska

nr 0463PPPPWO0102 - Torun, ul. Swigtopetka 26 , Przychodnia Lekarska TORMED

nr 0463PPPPW0103 - Torun, ul .Ogrodowa 3/5, Szkota Podstawowa nr 24

nr 0463PPPPW0106 - Torun, ul Gagarina 36, Szkota Podstawowa nr 11

nr 0463PPPPW0104 - Torun, ul. Kopernika 9, Laboratorium PSSE

nr 0463PPPPW0443 - Torun, ul. Turystyczna 74, Biuro Konsultingowo - Handlowe DERM - EKO
nr 0463PPPPWO0106 - Torun, ul. Sw. Jozefa 47/49, przepompownia Stare Bielany, pompa nr 3

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdan z wynikéw badan, realizowanych przez Torunskie
Wodociagi Sp. z o.0. wedtug ustalonego harmonogramu kontroli wewnetrznej w nastepujacych punktach
monitoringowych:

nr 0463PWODO0036 - Torun, ul. Gajowa 13, SUW, woda uzdatniona,

or 0463PWODO0085 - Torun, ul. Malinowskiego 4, punkt czerpalny wody,

nr 0463PWODO0087 - Torun, ul. Bazynskich 30/36, punkt czerpalny wody,

nr 0463PWOD0098 - Lubicz Dolny, ul. Dworcowa 1 b, SUW - budynek K-14, woda uzdatniona,
nr 0463PPPPW0100 - Torun, ul. Rakowicza 4, Przychodnia Lekarska

nr 0463PPPPW0103 - Torun, ul. ul .Ogrodowa 3/5, Szkota Podstawowa nr 24

nr 0463PW0OD0247 - Mata Nieszawka, SUW, woda uzdatniona,

nr 0463PWOD0695 - Torun, ul. Niesiotowskiego 8E, hydrofornia Rubinkowo I,

nr 0463PWOD0696 - Torun, ul. Rydygiera 24, hydrofornia Rubinkowo 1I,

nr 0463PWODO0697 - Torun, ul. Przy Kaszowniku 27, hydrofornia Przedmiescie Mokre,

nr 0463PWODO0698 - Toruf, ul. Wybickiego 14, hydrofornia Chetminskie Przedmiescie,

nr 0463PWOD0699 - Torun, ul. Legiondw 70/76, punkt poboru wody Chetminskie Przedmiescie,
nr 0463PWODO0700 - Toruf, ul. Gagarina 152, hydrofornia Bydgoskie Przedmiescie,

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
psse.torun@pis.gov.pl; www.gov.pliweb/psse-torun

Strona1lz2

- 109§ Zodd




nr 0463PWODO0701 - Torun, ul. Galezynskiego 51 b, hydrofornia Bydgoskie Przedmiescie,

nr 0463PWODO0702 - Torun, ul. Owsiana 36/38, hydrofornia OM Wrzosy,

nr 0463PWODO0703 - Torun, ul. Parkowa 22, Piekarnia Bartkowscy,

nr 0463PWODO0704 - Torun, ul Letnia 23 b, pomieszczenie wodomierza Podgorz,

nr 0463PWODO0705 - Torun, ul. Wioctawska 167, pomieszczenie wodomierza Stawki,

nr 0463PWOD0706 - Torun, ul. Wloclawska 252 C, sklep J.G. Sport,

nr 0463PWODO0848 - Torun, ul. Zétkiewskiego 13-19, punkt poboru wody dla mieszkanicow,
nr 0463PPPPW0999 - Torun, ul. Sw Jozeta 47/49, przepompownia Stare Bielany, pompa nr 3,
nr 0463PPPPW 1049 - Torun, ul. Sw. Jozefa 47/49, przepompownia Stare Bielany, pompa nr 2,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Torun, produkowanej przez Torunskie
Wodociagi Sp. z 0. o w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35.

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakoéci wody do spozycia, prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w I pétroczu 2021 r. pobrano do badan laboratoryjnych 15 probek wody
dostarczanej przez wodociag publiczny w Toruniu, zarzadzany przez Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. przy
ul. Rybaki 31-35 w Toruniu. Probki wody przebadane zostaly w zakresie parametrow grupy A (13 probek)
i grupy B (2 probki). Na terenie gminy Lubicz i Wielka Nieszawka w I potroczu 2021 r. zbadano 6 probek
wody dostarczanej z wodociagu Torun, w tym 1 probke w zakresie parametréw grupy B.

W ramach monitoringu wewnetrznego, prowadzonego przez Torunskie Wodociagi, probki wody
zostaly pobrane i zbadane w zakresie parametréw grupy A i parametrow grupy B, zgodnie
z harmonogramem na 2021 r., ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Toruniu. Do badan laboratoryjnych pobrano i zbadano 193 prébki wody z wodociagu Torun z w/w
punktéw zgodnosci, w tym 158 probek w zakresie parametréw grupy A i 15 probek w zakresie parametréw
grupy B. Ponadto na terenie gmin Lubicz i Wielka Nieszawka w 1 pétroczu 2021 r. Zaktad Ushug
Komunalnych w Lubiczu Sp. z 0.0. i Urzad Gminy Wielka Nieszawka prowadzily kontrole wewnetrzng
Jakosei wody do spozycia - zbadano 8 probek wody dostarczanej z wodociagu Torufi (6 probek w zakresie
parametréw grupy A, 2 probki w zakresie parametréw grupy B).

W probkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzedowej i wewngetrznej, nie stwierdzono
przekroczen dopuszczalnych wartosci badanych parametréw, okreslonych w zalaeznikach nr 1 i 4 do
obowigzujacego rozporzadzenia. Wystepujace w 1 prébce na terenie gminy Lubicz krétkotrwate
przekroczenie metnosci, smaku, zapachu, manganu i zelaza, nie mialo wplywu na oceng jakosci wody.
Natychmiastowe dziatania naprawcze wyeliminowaly powyzsze przekroczenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu stwierdza, ze jakos¢ wody dostarczanej przez wodocigg publiczny w Toruniu, zarzadzany przez
Torunskie Wodociagi Sp. z 0. o w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, spelniala wymagania okreslone
w zalacznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Majagc na uwadze powyisze Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi, dostarczanej w I potroczu 2021 r. z wodociagu Torun.

Na nadzorowanym przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu terenie,
zaopatrywanym w wode z wodociagu publicznego w Toruniu (m. Torun, gminy Lubicz, Lysomice, Obrowo,
Wielka Nieszawka, Ztawies Wielka), spelnione sa wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia,
okreslone w zatacznikach nr 1 i 4 do w/w rozporzadzenia, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Wyk w 8 egz.

Otrzymuja: nstwowy Powiatow
(1/Adresat - egz. nr 1 Inspekt or S anitarny

2. Prezydent Miasta Torunia ul. Waly Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Torufi — egz. nr 2 W i fﬁﬁi / d/

3. Wojt Gminy Lubicz ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny — egz. nr 3 /1 i

4. Wojt Gminy Lysomice ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice — egz. nr 4 : o

5. Wéjt Gminy Obrowo Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo — egz. nr 5 - B

6. Wojt Gminy Wielka Nieszawka ul. Torunska 12, 87-103 Wielka Nieszawka — egz. nr 6

7. Wojt Gminy Ztawie$ Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zlawies Wielka -egz. nr 7

8.a/a EM —egz. nr 8
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